	№ п/п
	Вопрос 
	Ответ 

	1
	Просим подтвердить, что на 14 объектов коммутаторы Ethernet закупаются только на 7 объектов согласно ТЗ: ЦОД L1 г. Тюмень Энергокомплекс (г. Нягань) Северные ЭС (г. Новый Уренгой) Ноябрьские ЭС Тюменское ТПО Тобольское ТПО Южное ТПО (г. Заводоуковск) и, что на остальных объектах необходимое кол-во портов Ethernet в наличии.
	[bookmark: _GoBack]Да, коммутаторы Ethernet приобретаются не для всех объектов, на остальных площадках коммутационная емкость достаточная. 

	2
	Просим прокомментировать приложение №1 к договору - указаны базисные цены 2001 года, они как должны учитываться при даче Коммерческого предложения или в Коммерческом предложении они должны отсутствовать?
	В соответствии с приложенной к форме Коммерческого предложения Инструкцией по заполнению (п. 4.3.2.) при подготовке коммерческого предложения расчеты стоимости работ необходимо выполнить базисно-индексным методом с применением базисной стоимости в ценах 2001г. 
Более подробная информация по подготовке коммерческого предложения изложена в Инструкции по заполнению (п. 4.3.2.) 

	3
	Просим уточнить, нужно прикладывать к коммерческому предложению локальные сметные расчеты или достаточно сводных таблиц?
	К коммерческому предложению необходимо обязательно прикладывать локальные сметные расчеты.



