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1)Возможна ли замена болтов заказанных по ТУ 34-5867-71 на ГОСТ 7798-70 Заказчик Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО.
2) Позиции: Плита анкерная 400x400x20 (ГОСТ 19903-74) и 250x433x20 (ГОСТ 19903-74) - с отверстиями или без. Если имееют отверстия - просим предоставить (разместить) чертеж.





Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО:
1.поз.9- Должен соответствовать стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
2.поз.12- Должен соответствовать стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
3.поз.13- Должен соответствовать стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
4.поз.14- Должен соответствовать стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
5.поз.15- Должен соответствовать стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.
6.поз.23- Должен соответствовать стандартам DIN 6914, ISO 7412, ГОСТ 22353-77.

Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС:
1.поз.20 - Размеры и расположение отверстий анкерных плит 400x400x20 (ГОСТ 19903-74) соответствуют размерам плит детали Н2 пункт 7 Спецификации предоставленного чертежа. Диаметры четырех отверстий – 43 мм.
2.поз.21 - Размеры и расположение отверстий анкерных плит 250x433x20 (ГОСТ 19903-74) соответствуют размерам плит детали Н1 пункт 1 Спецификации предоставленного чертежа. Диаметры двух отверстий – 43 мм.

