Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения Договора на поставку приборов для СИиЗП филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети
Вопрос:
Добрый день! В требуемый срок поставки - 40 дней, в этот срок не могут быть поставлены кабели IDAX300. Просим сообщить, возможно ли указать иные сроки поставки.

Ответ: 

Поставка кабеля IDAX300 должна быть выполнена в соответствии с Техническим заданием.
