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2. Просим разъяснить, допустимо ли при размещении по варианту b) использовать в качестве испытательного источника мощностью до 20 кВА элегазовый, а не масляный трансформатор (формулировка «Конструкция расширительного отсека обеспечивает работу трансформатора в диапазоне температур от -30 до +40 градусов Цельсия без необходимости постоянного контроля за уровнем масла» (п.6 Технического задания) формально этому не противоречит, но может толковаться по-разному).
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