Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на приобретение приборов для службы ПС филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос:

Добрый день! В руководстве по эксплуатации на FLUKE-BT521 допущена неточность. В комплект поставки прибора входят все комплектующие, указанные в вашем техническом задании, кроме фонариков L300. Фонарики L300 не доступны к заказу в РФ даже дополнительно.
Ответ: 

В техническое задание внесены изменения  
