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	Прошу ответить на следующие вопросы:
Какие шкафы устанавливаются на ПС, их тип и количество?
Необходим тип, сечение и количество всего прокладываемого кабеля прописанного в техническом задание:
- кабеля оперативных цепей эл. блокировки разъединителей 110кВ.
- силовые и контрольные кабеля на питание и обогрев вновь устанавливаемых разъединителей и выключателей.
-кабеля на обогрев приводов и шкафов вновь монтируемого оборудования с автоматикой упр.
-вывод телесигналов: положение главных и заз. ножей разъединителей 110кВ.
-вывод цепей ТУ от главных и заземляющих ножей разъединителей 110кВ до устройства ТМ.
-замена ВЧ кабелей от конденсаторов связи 110кВ до ОПУ. 
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