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Добрый день, уважаемые коллеги. В связи с недостаточностью информации предоставленной заказчиком, расчет стоимости некоторых позиций заказанного оборудования невозможен. Просим предоставить более подробные спецификации, ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, состав монтируемого в шкафы оборудования в следующих позициях заявки: 
1) Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС
а) позиция 59 __Шкаф отбора напряжения ШОН-301С УХЛ1
2) Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС
а) позиция 45 __ Шкаф клеммный ШЗН-1
б) позиция 46 __ Шкаф обогрева выключателя ШОВ-4 110кВ
3) Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС
а) позиция 81 __ Шкаф зажимов ШЗН-2-73 (согласно опросному листу №1)
4) Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС
а) позиция 1__ Щит ВРУ-0,4 кВ 250А (комплектация согласно опросному листу №2)
б) позиция 2 __ Щит ВРУ-0,4 кВ 250А (комплектация согласно опросному листу №3)
в) позиция 22 __ Шкаф автоматики обдува трансформатора ШД-2
г) позиция 24 __ АВР-2 (25-100) А (согласно опросному листу №5)
5) Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС
а) позиция 14 _ Шкаф отбора напряжения ШОН-301С (согласно опросному листу №11)
6) Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань
а) позиция 1 _ Шкаф ШОВ-1
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	Добрый день! Просим Вас по каждой позиции указанной в вашем перечне конкретизировать какие именно характеристики необходимо уточнить.



